
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Pomieszczenie obok szatni

1 KNR 5-08
9903-07

Montaż typowych tablic rozdzielczych w budownictwie ogólnym szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

2 KNNR 5
0715-03

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka-
dach z mocowaniem - kabel zasilaący pomieszczenie

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

3
analiza indy-
widualna

Przeniesienie głośnika i demontaż istniejacej oprawy oswietleniowej kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

4 KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

156 m 156.000
RAZEM 156.000

5 KNR 5-08
0210-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym

m

156 m 156.000
RAZEM 156.000

6 KNNR 5
1207-07

Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w betonie m

22 m 22.000
RAZEM 22.000

7 KNNR 5
0101-01

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie m

22 m 22.000
RAZEM 22.000

8 KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
przewody teletechniczne kat 5e
Krotność = 2

m

22 m 22.000
RAZEM 22.000

9 KNNR 5
0212-01

Przewód komputerowy UTP kat.5e układany na estakadach i w kanałach m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

10 KNR-W 5-08
0515-06

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia pomiesz-
czeń przemysłowych-oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych z
odbłyśnikiem-przykręcane końcowe-2x40W

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

11 KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce-
mentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

12 KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

13 KNR 5-08
0309-10

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-bieguno-
wych z uziemieniem przykręcanych 32A/10 mm2 z podłączeniem

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

14 KNR 5-08
0308-04

Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucz-
nego jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłą-
czeniem

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

15 KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno-
wych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

16 KNR 5-08
0309-02

Montaż do gotowego podłoża gniazd teletechnicznych RJ45 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

17 KNR 5-08
0602-09

Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych na wspor-
nikach  na ścianach 
pomieszczenia techniczne

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000
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18 KNR-W 5-08

0901-01
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy
pomiar

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

19 KNR-W 5-08
0901-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy na-
stępny pomiar

pomiar

3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000

20 KNR-W 5-08
0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika
różnicowoprądowego - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

21 KNR-W 5-08
0902-03

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uzie-
mienia - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

22 KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

23 KNNR-W 9
1201-02

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy

punkt

1 punkt 1.000
RAZEM 1.000

24 KNNR-W 9
1201-03

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu

punkt

3 punkt 3.000
RAZEM 3.000
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